




消防法施行細則第六條修正總說明 

消防法施行細則(以下簡稱本細則)自七十六年六月二十六日訂定發

布，歷經十三次修正，最近一次修正為一百零六年十月十二日。查一百

零八年三月二十七日訂定發布之消防安全設備檢修及申報辦法第二條就

消防安全設備之檢修項目、第三條第一項就消防安全設備之檢修方式、

第四條第一項就消防安全設備之檢修基準授權由中央主管機關公告、第

五條就檢修期限及申報備查期限等定有明文，故本細則第六條已無重複

規定之必要，爰予以刪除。



消防法施行細則第六條修正條文對照表 
修 正 條 文 現 行 條 文 說 明 

第六條   (刪除) 第六條  管理權人依本法

第九條規定應定期檢修

消防安全設備之方式如

下： 

一、外觀檢查：經由外

觀判別消防安全設

備有無毀損，及其

配置是否適當。 

二、性能檢查：經由操

作判別消防安全設

備之性能是否正

常。 

三、綜合檢查：經由消

防安全設備整體性

之運作或使用，判

別其機能。 

前項各款之檢查，

於各類場所消防安全設

備設置標準規定之甲類

場所，每半年實施一

次，甲類以外場所，每

年實施一次。 

第一項消防安全設

之檢修項目、檢修基準

及檢修結果之申報期

限，由中央消防機關定

之。 

一、 本條刪除。 

二、 查一百零八年三月二

十七日訂定發布之消

防安全設備檢修及申

報辦法第二條就消防

安全設備之檢修項目

、第三條第一項就消

防安全設備之檢修方

式、第四條第一項就

消防安全設備之檢修

基準授權由中央主管

機關公告、第五條就

檢修期限及申報備查

期限等定有明文，故

本條已無重複規定之

必要，爰予以刪除。 

 


